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Liebe Leserin,
lieber Leser,

die elektrotechnischen Berufe erfordern ein umfangreiches theore-
tisches und praktisches Fachwissen. Die Zwischen- und Abschluss-
prifungen der elektrotechnischen Berufe enthalten neben fachthe-
oretischen Inhalten auch umfangreiche fachpraktische Inhalte, auf
die sich die Auszubildenden vorzubereiten haben. Dabei soll Ihnen
das Buch Prifungsfragen Praxis Elektrotechnik eine Hilfe sein.

Das Buch Prifungsfragen Praxis Elektrotechnik enthéalt Giber 2300
Fragen nach dem Schema , Frage — Antwort”. Zusatzliche Erklarun-
gen geben weitere Hilfen. Programmierte Aufgaben mit getrennten
Losungen fassen die Kapitelinhalte zusammen und dienen der
Selbstkontrolle.

Die vorliegende 13. Auflage wurde griindlich Gberarbeitet. Besonde-
rer Wert wurde auf die Einbeziehung der aktuellen DIN-EN-Normen
und der VDE-Bestimmungen gelegt. So wurden z.B. DIN 18013
Nischen flir Zahlerplatze oder die Planungsgrundlagen fiir elektri-
sche Anlagen in Wohngebauden eingearbeitet.

Das folgende Mind-Map-Bild stellt die wichtigsten Informationen im
Uberblick dar.
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aber auch lhre Zustimmung zu diesem Buch mit. Schreiben Sie uns unter: lektorat@europa-lehrmittel.de

Die Autoren und der Verlag Europa-Lehrmittel
wiinschen lhnen viel Erfolg.

Frihjahr 2023
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Elektrische Energie und ihre Gefahren

1 Unfall- und Arbeitssicherheit

1.1 Elektrische Energie und ihre Gefahren

@ Welche Aufgaben haben die Unfallverhii-
tungsvorschriften?

Sie sollen helfen, Unféalle am Arbeitsplatz und Be-
rufskrankheiten zu verhiten.

@ Welchen Zweck hat das Produktsicherheitsge-
setz (ProdSG)?

Es erlaubt nur den Vertrieb von elektrischen Be-
triebsmitteln und Anlagen, die den geltenden si-
cherheitstechnischen Anforderungen entsprechen.

Der Hersteller kann die Bauart technischer Geréte durch
anerkannte Prifstellen priifen lassen. Geréte, die erfolg-
reich geprift wurden, dirfen mit dem Zeichen ,GS =
gepriifte Sicherheit” versehen werden (Bild 1).

gepriifte
Sicherheit

@ Erklaren Sie die Abkiirzungen: a) UVV, b) BG,
¢) DGUV und d) TRBS.

a) UVV: Unfallverhitungsvorschriften,

b) BG: Berufsgenossenschaft,
c) DGUV:Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung,

d) TRBS: Technische Regeln fiir Betriebssicherheit.

@ Welchen Stellenwert haben Normen (DIN-
Normen) und VDE-Bestimmungen im Ver-
gleich zu den Unfallverhiitungsvorschriften?

Die Unfallverhitungsvorschriften stehen liber den
Normen und den VDE-Vorschriften.

Rechtlich besteht kein Zwang, Normen bzw. DIN-VDE-
Vorschriften anzuwenden.

© Was versteht man im VDE-Vorschriftenwerk
unter VDE-Bestimmungen (Bild 2)?

DEUTSCHE NORM Juni 2022
DIN VDE 0100-200
(VDE 0100-200) DIN
e T T G AT
=
T e T | VoS
e P oo T

In VDE-Bestimmungen werden technische und
sicherheitstechnische Festlegungen zum Errichten,
Herstellen und Betreiben elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel getroffen, z.B. SchutzmaBnahmen.

© Welche Beriihrungsspannungen gelten nach
DIN VDE fiir den Menschen als gefahrlich?

» Wechselspannungen (AC) liber 50 V, effektiv
» Gleichspannungen (DC) lber 120 V.

In bestimmten Bereichen, z.B. medizinisch genutzte Be-
reiche der Gruppe 1 und Gruppe 2, gelten bereits Span-
nungen von AC 25 V und DC 60 V als gefahrlich.

@ Wie hoch ist der Widerstand des menschli-
chen Korpers?

Etwa 1 k(.

Der Korperwiderstand hangt vom Korperbau, Hautliber-
gangswiderstand und vom Stromweg durch den Kérper
ab (Bild 3).

© Welche gefahrlichen Wirkungen kénnen auf-
treten, wenn der menschliche Kérper von ei-
nem elektrischen Strom durchflossen wird?

» Muskelverkrampfung,

» Atemlahmung und dadurch Sauerstoffmangel
im Gehirn,

» Herzrhythmusstorungen, insbesondere Herz-
kammerflimmern,

» Blutzersetzung,

» Herzstillstand,

» aullere und innere Verbrennungen.

Verbrennungen entstehen direkt durch den elektrischen
Strom oder indirekt durch einen Lichtbogen. Durch den
elektrischen Strom koénnen ferner Schreckreaktionen
entstehen, die indirekt zu Unfallen und Verletzungen
fuhren, z.B. unbeabsichtigte Bewegungen, Fallenlassen
von Gegenstanden oder Sturz von einer Leiter.



Erste Hilfe, Brandbekdmpfung

© Welche zwei allgemeinen MaRnahmen sind
bei Unfallen durch den elektrischen Strom in
Niederspannungsanlagen zu treffen?

» Trennen des Verunglickten vom Netz und
» Einleitung der Ersten Hilfe.

( Welchen Fehler muss ein Ersthelfer bei einem
Stromunfall vermeiden?

Ein Verungliickter, der noch Teil des Stromkreises
ist, darf nicht berihrt werden, um nicht selbst Teil
des Stromkreises zu werden. Es muss erst eine
Netztrennung des betroffenen Stromkreises erfol-
gen.

@ Welche MaRnahmen sind erforderlich wenn
eine Person nach einem Unfall mit elektri-
schem Strom nicht ansprechbar ist?

Kontrolle der Vitalfunktionen des Verungliickten,

> bei vorhandener Atmung: stabile Seitenlage
und standige Kontrolle von Atmung und
Bewusstsein,

» bei fehlender Atmung: Atemspende und ggf.
der Herz-Lungen-Wiederbelebung (Bild 1).

Vitalfunktionen Atmung, Puls, Herz-Kreislauf

® Warum darf eine Wiederbelebung unter kei-
nen Umstanden unterbrochen werden, ehe
der Arzt eintrifft?

Die Durchblutung des Gehirns eines Verungluick-
ten darf nicht langer als 3 bis 5 Minuten ausset-
zen, da sonst bleibende Schaden entstehen.

(® Warum sind die Leuchten in den vom Brand
betroffenen oder bedrohten Raumen mog-
lichst auch bei Tage einzuschalten?

Dies erleichtert die Rettungsarbeiten, vor allem in
raucherfillten Raumen.

(@ Welche Anlagenteile miissen bei einem Brand
in einer elektrischen Anlage spannungsfrei
geschaltet werden?

Nur die vom Brand betroffenen oder unmittelbar
bedrohten Teile.

Grundsatzlich gilt, dass so wenig Anlagenteile wie mog-
lich abgeschaltet werden. Dadurch sollen Nachteile fiir
die Allgemeinheit vermieden werden, z.B. Stilllegung
der Wasserversorgung oder Ausfall der Beleuchtung.

(® Welcher Mindestabstand ist bei nicht elektro-
technischen Arbeiten und Annéherung an unter
Spannung stehende Teile von Niederspan-
nungsanlagen einzuhalten, z.B. bei Gerust-
bauarbeiten?

In Anlagen bis 1000 V: 0,3 m.

In Hochspannungsanlagen (U > 1000 V) gelten folgende
Mindestabstande: tGber  1kV bis 30kV: 1,5 m,
Uber 30kV bis 110 kV: 2m,
tUber 110 kV bis 220 kV: 3 m,
Gber 220 kV bis 380 kV: 4 m.

(® Welche Aufgabe erfiillen die Berufsgenossen-
schaften bei der Erstellung der gesetzlichen
Unfallverhiitungsvorschriften?

Die Berufsgenossenschaften leiten die Erarbei-
tung der Unfallverhitungsvorschriften (UVV), z.B.
DGUV-Vorschrift 3 (alt: BGV A3) (Bild 2).

¥ BG ETEM

EnergieTextil Elektro
Medienerzeugnisse

DGUV Vorschrift 3

Unfallverhiitungsvorschrift

Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel

() Welche Bedeutung haben die drei VDE-Priif-

zeichen in Bild 3?
N\
%

3 a) b) c)

a) VDE-Prifzeichen fir elektrotechnische Erzeug-
nisse,

b) EMV-VDE-Funkschutzzeichen,

c) VDE-Elektronik-Prifzeichen fiir elektronische
Gerate.

Das Funkschutzzeichen kann Angaben Uber den Funk-

storgrad enthalten.

0: Funkstorfrei,

G: Grobstoérgrad fiir Anwendungen im Industriebereich,

N: Normalstorgrad fiir Einsatz in Wohngebieten,

K: Kleinstorgrad bei sehr hohen Stérschutzanforderungen.



1.2 Begriffe und Definitionen

@ Was versteht man unter elektrischen Be-
triebsmitteln nach DIN VDE 0100, Teil 200?

Elektrische Betriebsmittel sind Gegenstande, die
zum Anwenden, Erzeugen, Umwandeln, Verteilen
oder Ubertragen von elektrischer Energie sowie
zur Verarbeitung von Informationen dienen.

@ Wodurch unterscheiden sich a) ortsfeste von
b) nicht ortsfesten (ortsveranderlichen) Be-
triebsmitteln?

a) Ortsfest sind Betriebsmittel, die entweder fest
in eine elektrische Anlage eingebaut sind oder
aber betriebsmalRig nicht bewegt werden,
z.B. Schalter, Schiitze, Waschmaschinen oder
Elektroherde (Bild 1a).

b) Nicht ortsfest (ortsveranderlich) sind Betriebs-
mittel, die unter Spannung stehend bewegt
werden, z.B. Handbohrmaschinen, elektrische
Lotwerkzeuge, Kaffeemaschinen oder Bligel-
eisen (Bild 1b).

b)

@ Wodurch unterscheiden sich a) elektrische
Betriebsstatten von b) abgeschlossenen elekt-
rischen Betriebsstatten?

a) Elektrische Betriebsstatten dienen im wesent-
lichen zum Betrieb elektrischer Anlagen, z.B.
Schaltrdume, Schaltwarten, Verteilungsanlagen.

b) Abgeschlossene elektrische Betriebsstatten
dienen ausschliel3lich zum Betrieb elektrischer
Anlagen und werden unter Verschluss gehal-
ten, z.B. Umspannstationen, Schaltfelder, Mast-
stationen.

Elektrische Betriebsstatten werden normalerweise von
Laien nicht betreten. Zu abgeschlossenen elektrischen
Betriebsstatten haben Laien nur Zutritt in Begleitung von
Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen
Personen.

Begriffe und Definitionen

@ Was versteht man unter ,elektrischen Ver-
brauchsmittel“?

Elektrische Verbrauchsmittel sind Betriebsmittel,
die dazu bestimmt sind, elektrische Energie in
andere Energieformen umzuwandeln, z.B. Leuch-
ten in Licht und Warme.

@ Erklaren Sie den Begriff ,elektrisch aktive Teile”.

Elektrisch aktive Teile sind Leiter und leitfahige
Teile der Betriebsmittel, die unter normalen Be-
triebsbedingungen unter Spannung stehen.

Zu den aktiven Teilen gehoren z.B. die Aul3enleiter L1, L2
und L3 sowie der Neutralleiter N, jedoch nicht der PE-
und der PEN-Leiter.

O Was versteht man unter dem Korper eines
elektrischen Betriebsmittels?

Ein berlihrbares und leitfahiges Teil eines Betriebs-
mittels, welches nur im Fehlerfall unter Spannung
stehen kann (Bild 2).

Klemmkasten Klemmbrett ~ Standerwicklung
Sténderblech— i

paket i
Lagerschild

Walzlager

Lifter

Welle Lifterabdeckung

Lauferblechpaket mit
Lauferstaben

Kurzschlussring
2 | des Lauferkifigs

@ Nennen Sie Beispiele von a) aktiven Teilen
und b) Korpern elektrischer Betriebsmittel.

a) Klemmen, Schaltkontakte, Kohlebiirsten, Kollek-
toren.

b) Leitfahige Gehause oder Abdeckungen, leit-
fahige Befestigungsmittel, z.B. Gestelle oder
Wandhalterungen.

© Beschreiben Sie die Anforderungen, die an
eine Elektrofachkraft (EF) gestellt werden.

Elektrofachkraft ist, wer die fachliche Qualifikation
fiir das Errichten, Andern und Instandsetzen von
elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln besitzt.

Die fachliche Qualifikation wird normalerweise durch
den Abschluss einer Fachausbildung erworben, z.B. als
Elektromeister oder Elektrofacharbeiter.

© Was versteht man unter , direktem Beriihren”?

Unter direktem Beriihren versteht man das Beriih-
ren eines aktiven Teiles durch Menschen oder
Tiere, wie z.B. ein Leiter.



Fachbegriffe und Definitionen, Gefahrstoffkennzeichnung

© Darf jede Elektrofachkraft elektrische Anlagen
eigenverantwortlich errichten und warten?

Nein! Nur die in das Verzeichnis des ortlichen Ver-
teilungsnetzbetreibers (VNB) eingetragenen Elekt-
rofachkrafte.

In das Verzeichnis des VNB kann nur aufgenommen wer-
den, wer eine abgeschlossene Berufsausbildung und die
Meisterpriifung, z.B. als Elektroniker/-in in der Fachrich-
tung Energie- und Gebaudetechnik, abgelegt hat und die
fiir die Ausliibung des Berufes notwendige Ausriistung
an Werkzeugen und Messinstrumenten nachweisen kann.

(® Wodurch unterscheiden sich die Aufgaben
von elektrotechnisch unterwiesenen Perso-
nen (EUP) und von Elektrofachkraften (EF)?

Von elektrotechnisch unterwiesenen Personen
wird nur fachgerechtes Verhalten und fachgerech-
tes Ausfliihren von Tatigkeiten und MalBnahmen
verlangt, die Elektrofachkraft tragt eigenverant-
wortlich Fachverantwortung.

@ Welche Funktion erfiillt a) der Schutzleiter
(PE) und b) der PEN-Leiter (PEN)?

a) Schutzleiter (PE) ist ein Leiter zum Verbinden
von Korpern mit anderen Koérpern, fremden
leitfahigen Teilen, Erdern, Erdungsleitern und
geerdeten aktiven Teilen.

b) PEN-Leiter ist ein Leiter, der die Funktionen
von Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) in
sich vereinigt.

PEN-Leiter werden griingelb gekennzeichnet und an den
Enden des Leiters mit einer zusatzlichen blauen Markie-
rung versehen (Bild 1).

(® Welche Aufgabe haben a) die AuBenleiter (L1,
L2, L3) und b) der Neutralleiter (N)?

a) AuBenleiter (L1, L2, L3) sind Leiter, die Strom-
quellen mit Verbrauchsmitteln verbinden, aber
nicht vom Mittel- oder Sternpunkt des Netz-
transformators ausgehen.

b) Neutralleiter (N) ist ein mit dem Mittelpunkt
oder Sternpunkt der Stromquelle verbundener
Leiter, der elektrische Energie fortleitet.

1.3 Sicherheitskennzeichnung am
Arbeitsplatz

@ Welche Verordnungen sind bei Gefahrstoffen
zu beachten?

» Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und
» Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS).

@ Welche MaRnahmen schreibt die Gefahrstoff-
verordnung vor?

» Die Kennzeichnung, Einstufung und Verpa-
ckung von Gefahrstoffen und Zubereitungen.
Den Umgang mit Gefahrstoffen.

Verbote, Beschrankungen, Grenzfestsetzungen
und SchutzmaBBnahmen fiir den Umgang mit
Gefahrstoffen.

>
|

@ Wie miissen gefahrliche Stoffe gekennzeich-

net sein?
» Genaue chemische Stoffbezeichnung,
» Gefahrensymbol, nach GHS’,
» Gefahrenhinweise (R-Satze),
> Sicherheitsratschlage (S-Satze),
» bei krebserzeugenden Stoffen zusatzlich der
Hinweis: ,Kann Krebs erzeugen”,
» Name und Anschrift des Herstellers, Impor-
teurs oder Vertreibers (Bild 2).
(
Salzsaure ca. 32 %
Hinweise auf
die besonderen
Gefahren:
Verursacht
Veratzungen!
Reizt die
Atmungsorgane!  Atzend
Sicherheitsratschlage:
Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen.
Bei Berlihrung mit den Augen
griindlich mit Wasser ausspiilen
und Arzt konsultieren!
Hersteller: Max Mustermann
Moteas )
\_ inz
2 \_ J

@ Nennen Sie Beispiele a) fiir R-Satze und b) fiir
S-Satze von Gefahrstoffen.

a) R 12: Hochentzlindlich.
R 20: Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
R 37: Reizt die Atmungsorgane.

b) S1: Unter Verschluss aufbewahren.
S 20: Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken.

T GHS, Abk. fur: Globally Harmonised System (engl.) =
Global harmonisiertes System



@ Welche MaBnahmen miissen Arbeitgeber
beim Umgang mit Gefahrstoffen tiberwachen?

» Mogliche Gefahrdung ermitteln und kontrol-
lieren,

P> sicherheitstechnische Einrichtungen tuberwa-
chen,

» Konzentrationsmessungen vornehmen,

» GefahrenabwehrmalRnahmen, schriftliche An-
weisungen und jahrliche Unterweisungen or-
ganisieren und tberwachen.

@ Was versteht man unter Gefahrensymbolen?

Gefahrliche Stoffe, z.B. Ethanol (Losungsmittel),
die Eigenschaften haben wie atzend, reizend, gif-
tig, brandférdernd oder leicht entziindlich, wer-
den durch Gefahrensymbole nach GHS gekenn-
zeichnet (Bild 1).

Sob

Giftig Brandférdernd Atzend
z.B. Phenol z.B. Sauerstoff z.B. Salzséure
ﬂ 25%

Fur Zubereitungen, z.B. Kleber, gilt die Kennzeichnungs-
pflicht nach GHS erst ab 2015.

@ Erklaren Sie die Kurzbezeichnung AGW.

AGW ist die Abklirzung fiir Arbeitsplatzgrenzwert.
Arbeitsplatzgrenzwerte legen Grenzwerte fir Stoffe,
z.B. Propan, in der Luft am Arbeitsplatz fest bei
der die Gesundheit der Arbeitnehmer im allge-
meinen nicht beeintrachtigt wird.

AGW-Grenzwerte ersetzen die friiher verwendeten MAK-
Werte (maximale Arbeitsplatz-Konzentration) und die
TRK-Werte (Technische Richtkonzentration).

© Welche Bedeutung hat die Ausléseschwelle
bei Gefahrstoffen

Die Ausloseschwelle ist die Konzentration eines
Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz oder im Korper,
bei deren Uberschreitung weitere MaRnahmen
zum Schutz der Gesundheit notwendig werden.

© Welche Bedeutung haben a) Rettungszeichen
und b) Brandschutzzeichen?

a) Enthalten Symbole, die bei Gefahrensituationen
auf Rettungswege in Einrichtungen weisen.

b) Weisen auf Einrichtungen hin, welche zur Mel-
dung oder Bekampfung eines Brandes dienen.

Sicherheitszeichen

{ Welche Bedeutung haben a) Verbotszeichen,
b) Gebotszeichen und c) Warnzeichen an oder
in der Nahe von Arbeitsplatzen? (S. 13, Bild 1)

a) Verbotszeichen verbieten ein Verhalten, durch
das eine Gefahr entstehen kdnnte, z.B. Rau-
chen am Arbeitsplatz.

b) Gebotszeichen schreiben ein bestimmtes Ver-
halten vor, z.B. das Tragen eines Schutzhelmes.

c) Warnzeichen warnen vor einer Gefahr, z.B. vor
gefahrlicher elektrischer Spannung.

Verbots-, Gebots- und Warnzeichen gehdren zu den
Sicherheitszeichen. Sie entbinden in keinem Fall von der
Beachtung der erforderlichen Schutzmanahmen.

@ Welche Bedeutung haben gelb-schwarze
Streifen als Sicherheitszeichen?

Es sind Kennzeichen fiir standige Gefahrenstellen
(Bild 2).

Beispiele:
» Abschrankungen in Hochspannungsanlagen,
» Kennzeichnung von Treppenstufen.

(® Welche Aufgabe haben Rettungszeichen?

Sie weisen auf Rettungswege, Rettungseinrich-
tungen oder auf Stellen fiir Hilfeleistungen hin,
z.B. Erste Hilfe.

(® Welche Sicherheitszeichen haben a) eine
Kreisform, b) die Form eines Dreiecks oder
c) rechteckige oder quadratische Form?

a) Gebots- und Verbotszeichen,
b) Warnzeichen,
c) Rettungs- und Hinweiszeichen.

Gebotszeichen sind z.B. ,,Gehdrschutz benutzen” oder
,Kopf- und Augenschutz benutzen”.

Verbotszeichen sind z.B. ,Schalten verboten”, ,Keine
offene Flamme, Feuer und Rauchen verboten”, ,Kein
Trinkwasser” oder ,Mit Wasser |6schen verboten”.

Ein Warnzeichen ist z.B. ,Warnung vor elektrischer Span-
nung” (Bild 1a, Seite 13).



Sicherheitszeichen, die fiinf Sicherheitsregeln

(@ Welches der Zeichen Bild 1 a) bis d) ist ein
Gebotszeichen, Verbotszeichen, Rettungszei-

chen oder Warnzeichen?
b) Schalten verboten

a) Warnung vor elektrischer
Spannung

c) Krankentrage

d) Augenschutz benutzen

1.4 Die funf Sicherheitsregeln

@ Nennen Sie die fiinf Sicherheitsregeln.

Allpolig und allseitig Freischalten.

Gegen Wiedereinschalten sichern.
Spannungsfreiheit allpolig feststellen.

Erden und Kurzschliel3en.

Benachbarte, unter Spannung stehende Teile
abdecken oder abschranken.

g wON =

@ Was versteht man unter Freischalten?

Die Teile der Anlage, an denen gearbeitet werden
soll, werden allpolig (Bild 3) von allen nicht geer-
deten Leitern abgeschaltet oder abgetrennt.

a) Warnzeichen, b) Verbotszeichen,
c) Rettungszeichen und d) Gebotszeichen.

(® Welche Bedeutung haben die Sicherheitszei-
chen Bild 2 a) bis I) nach DIN EN ISO 70107?

®
YN
©
+

a) Beriuhren verboten,

b) Zutritt fir Unbefugte verboten.

c) Abstellen oder Lagern verboten.

d) Warnung vor automatischem Anlauf.

e) Warnung vor giftigen Stoffen.

f)  Warnung vor optischer Strahlung.

g) Netzstecker ziehen.

h) Vor Wartung oder Reparatur freischalten.
i) Kopfschutz benutzen.

j)  Erste Hilfe.

k) Mittel und Gerate zur Brandbekampfung.
1) Sammelstelle.

Dies bedeutet, dass alle Leitungen, die Spannung an
eine Arbeitsstelle heranfiihren, abgeschaltet oder abge-
trennt werden missen.

@ Darf dem Aufsichtfithrenden die Auskunft,
eine Anlage sei spannungsfrei, auch telefo-
nisch durchgegeben werden?

Ja. Dem Aufsichtfiihrenden muss der Name des
fiir die Freischaltung verantwortlichen Mitarbei-
ters und dessen Dienststelle bekannt sein.

@ Warum muss eine elektrische Anlage, an der
noch gearbeitet wird, gegen Wiedereinschal-
ten gesichert werden (Bild 4)?

MAIN SWITCH
HAUPTECHALTER

Es soll ein irrtiimliches Wiedereinschalten wahrend
der Arbeiten an der Anlage vermieden werden.



@ Welche drei Angaben muss das Verbotsschild
an der Freischaltstelle enthalten?

» Das Schaltverbot, z.B. , Schalten verboten. Es
wird gearbeitet!”.

> Die Lage der Arbeitsstelle.

» Name des fiir die Freischaltung Verantwort-
lichen (Bild 2).

Es wird gearbeitet !
Ort: Station 4
Entfernen des Schildes
nur durch: Franz Wilde

1

Das Verbotsschild an der Freischaltstelle muss immer
und unter allen Umstanden angebracht werden. Auch
innerhalb von abgeschlossenen elektrischen Betriebs-
statten oder innerhalb von verschlossenen Schaltschran-
ken. Es gibt fiir diese Regel keine Ausnahme.

© Wodurch kann es vorkommen, dass trotz vor-
genommener Freischaltung Anlagen noch
unter Spannung stehen?

Weil z.B. nicht alle einspeisenden Leitungen auf-
getrennt wurden, z.B. wenn ein Schaltmesser
eines mehrpoligen Schalters beim Offnen hangen
bleibt oder weil Kondensatoren noch nicht entla-
den sind.

Aus diesem Grund muss vor Arbeitsbeginn unbedingt
die Spannungsfreiheit festgestellt werden.

@ Was hat mit Schraubsicherungen und mit
NH-Sicherungseinsatzen zu geschehen, mit
denen freigeschaltet wurde?

» Sicherungseinsatze miissen herausgenommen
und sicher verwahrt werden. Sie kdnnen durch
Schraubkappen oder Blindeinsatze (Blindsiche-
rungen) ersetzt werden.

» Festeingebaute LS-Schalter sind z.B. durch Klebe-
folien oder durch Steckkappen zu sichern.

Blindeinsatze (Blindsicherungen) sind nichtleitende Ein-
satze, die anstelle von Schmelzeinsatzen eingesetzt wer-
den.

© Welche Person darf Spannungsfreiheit fest-
stellen?

Eine Elektrofachkraft (EF) oder eine elektrotech-
nisch unterwiesene Person (EUP).
Die Spannungsfreiheit immer allpolig festgestellen.

Die fuinf Sicherheitsregeln

© Warum muss Spannungsfreiheit direkt an der
Arbeitsstelle festgestellt werden?

Diese Vorrichtungen miissen unter Umstanden
hohe Kurzschlussstrome sicher ableiten konnen.

{ Warum sind zur Bestimmung der Spannungs-
freiheit nur zweipolige Spannungspriifer (Bild 2)
zu verwenden?

Messungen auf isolierten Standorten oder Rest-
kapazitaten auf Leitungen kdnnen bei Polsuchern
zu falschen oder nicht eindeutigen Anzeigen und
dadurch zu Unfallen fiihren.

Die Spannungsprifer sind kurz vor dem Benutzen auf
einwandfreie Funktion zu Gberpriifen.

@ Was versteht man unter Erden und Kurz-
schlieRen?

An der Abschaltstelle missen Teile, an denen ge-
arbeitet werden soll, vor Beginn der Arbeiten zuerst
geerdet und dann kurzgeschlossen werden (Bild 3).

3

Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen sind immer zu-
erst mit der Erde und dann mit dem zu erdenden und
kurzzuschlieRenden Anlagenteil zu verbinden.

Wird zum Erden und KurzschlieRen ein Schalter (Er-
dungsschalter) benutzt, so diirfen beide MaBnahmen
auch gleichzeitig erfolgen.

Die Vorrichtung zum Erden und zum KurzschlieRen muss
normalerweise von der Arbeitsstelle aus sichtbar sein.
Fir die Dauer von Messungen darf die KurzschlieBung
und Erdung auch aufgehoben werden.



Die fuinf Sicherheitsregeln, Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen

(® Von welchen Personen darf das Erden und
KurzschlieBen vorgenommen werden?

Nur von Elektrofachkraften (EF) oder von elektro-
technisch unterwiesenen Personen (EUP).

® Warum miissen benachbarte, unter Span-
nung stehende Teile abgedeckt oder abge-
schrankt werden (Bild)?

Bei Arbeiten z.B. in Schaltanlagen besteht die
Gefahr des direkten oder indirekten Berlihrens.

( Welche MaBnahmen sind nach beendeter
Arbeit durchzufiihren, bevor die Anlage wie-
der unter Spannung gesetzt wird?

» Nicht mehr erforderliche Werkzeuge und Hilfs-
mittel, z.B. Abdeckungen, von der Arbeitsstelle
entfernen.

> Entbehrliche Personen von der Arbeitsstelle
zurlickziehen.

» Die KurzschlieBverbindungen aufheben (vor
den Erdverbindungen!).

» Erdverbindungen aufheben.

» BetriebsmalRig erforderliche Schutzvorrichtun-
gen, z.B. Klemmenabdeckungen von Schal-
tern, Schutzgitter und Sicherheitsschilder wie-
der ordnungsgemafd anbringen.

> Bedienungspersonal von der Beendigung der
Arbeit verstandigen.

Das Aufheben der fiinf Sicherheitsregeln erfolgt in um-
gekehrter Reihenfolge (5 bis 1).

(® Wer ist berechtigt, eine Anlage als einschalt-
bereit zu melden?

Nur die Aufsicht filhrende Person.

(® Zu welchem Zeitpunkt diirfen die Sicherheits-

malnahmen an den Abschaltstellen wieder
aufgehoben werden?

Erst nachdem die Einschaltbereitschaft der Ar-
beitsstelle vorliegt.

1.5 Sicherheit bei Arbeiten an

elektrischen Anlagen

@ Was ist zu tun, bevor Arbeiten in der Nihe
von unter Spannung stehenden Teilen vorge-
nommen werden?

Man prift, ob es nicht moglich oder zweckmafi-
ger ist, den spannungsfreien Zustand herzustellen
und sicherzustellen.

@ Unter welchen Bedingungen darf in der Nahe
unter Spannung stehender Teile (Nennspan-
nung > 50 V AC oder > 120 V DC) gearbeitet
werden?

Es ist nur erlaubt, wenn als SicherheitsmalBnahme

gegen direktes Berlihren

» der Schutz durch Abdeckung, Kapselung oder
Abschrankung oder

» der Schutz durch Abstand angewendet wird.

@ Was muss die arbeitende Person beachten,
wenn als SicherheitsmalRnahme gegen direk-
tes Berlihren der Schutz durch Abstand ange-
wandt wird?

Unter Spannung stehende Teile diirfen nicht be-

rihrt werden.

Bei Nennspannungen lber 1 kV darf die Gefahren-

zone nicht erreicht werden z.B.:

» durch unbeabsichtigte und unbewusste Bewe-
gungen oder

» durch unkontrolliertes Hantieren mit Werkzeu-
gen, Hilfsmitteln, Material und Abfallstiicken.

@ Nennen Sie einige Arbeiten an elektrischen
Anlagen, die bei Wechselspannungen von
50 V bis 1000 V bzw. Gleichspannungen von
120 V bis 1000 V fiir Elektrofachkrafte (EF)
oder elektrotechnisch unterwiesene Personen
(EUP) erlaubt sind.

» Heranflihren geeigneter Mess- oder Priifein-
richtungen, z.B. Spannungsprifer.

» Herausnehmen oder Einsetzen von nicht
gegen direktes Berlihren geschiitzten Siche-
rungseinsatzen (NH-Sicherungen).

» Das Anspritzen unter Spannung stehender
Teile bei der Brandbekdampfung.

» Arbeiten an Akkumulatoren.

> Arbeiten in Priffeldern und Laboratorien,
wenn es die Arbeitsbedingungen erfordern.

» Abklopfen von Raureif, z.B. von Freileitungen,
mithilfe geeigneter isolierender Stangen.



@ Diirfen auch Laien Arbeiten in der Ndhe von
unter Spannung stehenden Teilen durch-
fihren?

Ja, sie missen jedoch durch Elektrofachkréafte (EF)
oder elektrotechnisch unterwiesene Personen (EUP)
beaufsichtigt werden, z.B. bei Malerarbeiten.

O Worauf ist beim Transport von Leitern und
sperrigen Gegenstanden in der Nahe unter
Spannung stehender Teile zu achten?

Sie dirfen

P> in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstat-
ten unter Spannung stehende Teile nicht be-
rihren oder bei Nennspannungen lber 1 kV
die Gefahrenzone nicht erreichen und

» in der Nahe von Freileitungen die vorgeschrie-
benen Schutzabstande nicht unterschreiten.

@ Warum ist das Arbeiten an unter Spannung
stehenden Teilen (Bild) nach Maoglichkeit zu
unterlassen?

Arbeiten unter Spannung (AuS) bringen erhdhte
Gefahren fiir den Arbeitenden, die Anlage und die
Umgebung mit sich.

Sie erfordern sowohl vom Arbeitenden als auch von der
verantwortlichen Person ein hohes Mal3 an Kenntnissen,
Erfahrungen und Verantwortungsbewusstsein. Arbeiten
an unter Spannung stehenden Teilen sollen stets die
Ausnahme sein. Auszubildende diirfen nicht an unter
Spannung stehenden Teilen arbeiten.

© In welchen Bereichen darf grundsétzlich nicht
an unter Spannung stehenden Teilen gearbei-
tet werden?

In explosionsgefahrdeten Bereichen.

Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen

© Welche Bedingung muss erfiillt sein, damit in
Niederspannungsanlagen das Auswechseln
von Lampen und herausnehmbarem Zube-
hor, z.B. Starter, auch von Laien unter Span-
nung ausgefuhrt werden kann?

In der Anlage muss vollstandiger Schutz gegen
direktes Berliihren bestehen.

{ Welche MaRnahmen miissen vor der Benut-
zung von Hilfsmitteln und anderen Gegen-
standen, die der Sicherheit dienen, getroffen
werden?

Hilfsmittel und Gerate miissen vor der Benutzung
auf ordnungsgemalen Zustand lberprift werden.

Auch bei kleinsten Schaden ist sofortiger Ersatz erfor-
derlich. Keine Reparatur!

Diese MalBnahmen sind besonders wichtig bei Sicher-
heitsgurten, Sicherheitsseilen, Halteriemen, Steigeisen
und Leitern.

@ Auf welche Teile erstreckt sich die Sichtprii-
fung bei Elektrowerkzeugen?

Auf Stecker, Anschlussleitung und deren Einfiih-
rung in das Gerat, auf die Unversehrtheit der
aulleren Leitungsumhiillung und der Knickschutz-
tulle sowie auf den dulReren Zustand des Elektro-
werkzeuges selbst.

Die Sichtprifung ist vor jedem Einsatz vorzunehmen.
Werden dabei Mangel festgestellt, so sind diese sofort
zu melden und durch eine Elektrofachkraft zu beseitigen.

@ Welche VDE-Bestimmung regelt den Umfang
und die Prifmethoden einer Wiederholungs-
prifung elektrisch betriebener Gerate?

DIN VDE 0701-0702.

Diese VDE-Bestimmung ist auch nach einer Instandset-
zung oder Anderung elektrischer Gerate anzuwenden.

(® Welche wichtigen Regeln sind beim Verwen-
den von Leitern zu beachten?

» Nur gepriifte, stabile und ausreichend lange
Leitern verwenden.

» Das Abrutschen der Leiter durch Sicherung
der LeiterfiiRe oder des oberen Anlegepunktes
verhindern.

» Die Sprossen mussen gleiche Abstande haben
und fest mit den Holmen verbunden sein.

» Schadhafte Leitern nicht mehr verwenden.

» Kein Werkzeug auf Leitern liegen lassen.

Gebrochene Holme oder Sprossen dirfen nicht durch
Bandagieren oder z.B. durch Aufnageln einer Latte repa-
riert werden.



Sicherer Umgang mit Werkzeug und Gerat, Ausstattung einer Werkzeugtasche

(@ Nennen Sie wichtige Eigenschaften und Anfor-
derungen bei der Verwendung von Stehleitern.

» Stehleitern (Bild 1) miissen bei Verwendung als
Anlegeleiter eine Abrutschsicherung besitzen.

> Die oberste Sprosse darf nicht betreten werden.

> An den beiden Holmseiten ist eine Spannkette
oder ein Spanngurt als Spreizsicherung not-
wendig (Bild 1).

> Bei Stehleitern muss eine Quertraverse fiir ei-
nen sicheren Stand vorhanden sein (Bild 1).
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“ ~ Abrutschsicherung bei der gizrrr:rzung
1 Verwendung als Anlegeleiter

(® Wie sollte bei Anlegeleitern a) der Anstellwinkel
und b) die maximale Lange gewahlt werden?

a) 70°...75° b) 10 m.

(® Warum muss fiir jeden Schraubenkopf der
passende Schraubendreher verwendet wer-
den (Bild 2)?
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Um ein Abrutschen und damit eine Verletzungs-
gefahr zu vermeiden.

AuBerdem ist eine Beschadigung des Schraubenkopfes
oder des Werkzeuges nicht auszuschlieen.

() Worauf ist zu achten, wenn ein Schutzhelm
einer starken StoR3-, Schlag- oder Druckbean-
spruchung ausgesetzt war?

Der Schutzhelm darf nicht weiter verwendet wer-
den. Es besteht die Gefahr, dass das Material des
Helmes durch die Beanspruchung beschadigt
wurde, z.B. Haarrisse.

Die Schutzwirkung eines Schutzhelmes wird ebenfalls
durch Alterung, klimatische Verhaltnisse und durch raue
Art der Verwendung verringert.

1.6 Ausstattung einer Werkzeugtasche

@ Welche Handwerkzeuge gehéren zur Grund-
ausstattung einer Werkzeugtasche (Bild 3)?

Zur Grundausstattung einer Werkzeugtasche mit
Handwerkzeugen gehoren eine Kombizange, eine
Spitzzange, ein Seitenscheider, eine Crimpzange,
ein Universal-Abmantelwerkzeug, eine Abisolier-
zange, ein Hammer, ein Schraubendrehersatz,
eine Pucksage, eine Wasserwage und ein Glieder-
malstab.

@ Warum diirfen Schneidewerkzeuge nur die
fir die vorgegebenen Schneidewerte und
Drahtharten verwendet werden?

Ein schneiden von Leitungen mit groBeren
Schneidewerten und zu harten Drahten kann zu
Beschadigungen der Schneideklinge fliihren.

@ Welche Schraubenprofile werden in der
Elektrotechnik haufig verwendet und sollten
zur Ausstattung des Schraubendrehersatzes
gehorten?

Eine haufige Verwendung finden Schlitzschrau-
ben, Kreuzschlitzschrauben, Trox- und Innen-
sechskantschrauben.

@ Wofiir wird eine Pucksdge bendtigt?

Eine Pucksage wird zum Kirzen von z.B. Kunst-
stoffrohren, weichwandigen Rohren und kleine-
ren Kabelkanalen verwendet.



P Wofiir steht die Abkiirzung VDE?

@ Vereinigung deutscher Elektrotechniker,

® Vorschriften deutscher Elektriker,

® Verband der Elektrotechnik Elektronik Informa-
tionstechnik e.V.,

@ Verein deutscher Elektrotechniker.

P Welche Arbeiten diirfen bei einer Nenn-
spannung von AC 230 V nur von Elektrofach-
kraften (EF) ausgefiihrt werden?

Feststellen der Spannungsfreiheit,

Abklopfen von Raureif auf Freileitungen, mit-
hilfe geeigneter isolierender Stangen,
Fehlereingrenzung in Hilfsstromkreisen,
Arbeiten in Priffeldern unter Beachtung ge-
eigneter VorsichtsmalBnahmen.

®e ©0

P Welche Antwort enthalt eine falsche farb-
liche Leiterkennzeichnung?

@ AuBenleiter: grau

@ Neutralleiter: hellblau
® Schutzleiter: griingelb
@ PEN-Leiter: hellblau

P Welche Abklrzung ist keine festgelegte
GrolRRe beim Umgang mit Gefahrstoffen?

(@ BAT: Biologischer Arbeitsplatz Toleranzwert,
@ FGT: Fuhlbare Grenztemperatur,

® TRK: Technische Richtkonzentration,

@ AGW: Arbeitsplatzgrenzwert.

P Welche Bedeutung der Sicherheitsfarben
bei Sicherheitszeichen ist falsch?

@ Rot: Material zur Brandbekampfung,

®@ Gelb: Material fiir Erste Hilfe,

® Blau: Gebotszeichen,

@ Grin: Kennzeichnung von Fluchtwegen.

P Was dient nicht dazu, eine Anlage gegen
Wiedereinschalten zu sichern?

@ Anbringen eines Verbotsschildes ,Schalten
verboten”.

®@ Herausnehmen von Sicherungseinséatzen oder
ersetzen durch ,Blindsicherungen®”.

® Anbringen von Wiedereinschaltsperren, z.B.
Steckkappen an LS-Schalter.

@ Mindliche Bekanntgabe an alle beteiligten
Personen.

Programmierte Aufgaben

Welche MalRnahme ist nicht zum sicheren
.Freischalten” geeignet?

P

@ Das Abschalten eines RCD in einem Haus-

haltsstromkreis.

(@ Das Abschalten eines Leuchtenstromkreises

mittels Ausschalter.

® Alle Leitungen die zur Arbeitsstelle fiihren,
werden spannungsfrei geschaltet.

@ Entfernen aller Schmelzsicherungen eines Mo-
torstromkreises.

P

In welcher Auswahlantwort sind alle Sicher-
heitszeichen von Bild 1 richtig benannt?

b) s c) d)
@ -
N
Warnung | Automa- Feuer- Mit
vor tischer ex-| ldscher Wasser
Handver- | terner De- spritzen
letzung | fibrilator verboten
@ a b c d
® b a d c
® c d a b
@ c b d a

P Welche Pruffrist ist fur Elektrowerkzeuge in
der DGUV vorgesehen?

@ Mindestens jeden Tag.

@ Mindestens einmal im Monat.
® Mindestens alle 6 Monate.

® Mindestens alle 12 Monate.

P Welche Angaben befinden sich nicht auf
einer Priifplakette fiir elektrische Betriebsmittel
(Bild 2)?

2

@ Nachster Priftermin.

@ Herstellungsdatum des Werkzeuges.
® Datum der Priifung.

@ Bei der Priifung gemessene Werte.



Leitungen und Kabel

2 Isolierte Leitungen und Kabel

2.1 Anforderungen und Aufbau

@ Welche Aufgaben haben Leitungen und
Kabel?

Sie transportieren elektrische Energie vom Erzeu-
ger zum Verbraucher. In Mess-, Steuer- und Re-
geleinrichtungen dienen sie zur Ubertragung von
Signalen.

@ Welchen Anforderungen muss die Isolierung
von Leitungen und Kabel entsprechen?

Leitungen und Kabel missen eine ausreichende
elektrische Isolierung besitzen und widerstands-
fahig sein gegen

mechanische Beschadigungen,

Feuchtigkeit,

chemische Einfllisse und
Temperatureinflisse.
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@ Wie ist eine Aderleitung (Bild 1) aufgebaut?

1

Die Aderleitung besteht nur aus einem Leiter mit
der Aderisolation.
Sie ist die einfachste Leitungsart.

@ Nennen Sie die Bestandteile einer Mantellei-
tung (Bild 2).

e ——T

2 d) c) b) a)

a) Ader,

b) Aderisolation,

c) Kunststofffiillung,

d) Mantelisolation.

Die Ader wird auch als Leiter bezeichnet.

@ Diirfen Leitungen direkt im Erdreich verlegt
werden?

Nein!

Wegen ihres einfachen Aufbaus und ihrer geringen
mechanischen Festigkeit ist dies nicht zulassig.

® Wodurch unterscheiden sich Kabel von iso-
lierten Leitungen?

Kabel haben eine starkere Isolierung und damit
einen umfangreicheren Schutz gegen mechanische,
thermische und chemische Einflisse.

Sie diirfen deshalb unter erschwerten Einsatzbedingun-
gen, z.B. im Erdreich, in Industrieanlagen oder im Berg-
bau, eingesetzt werden.

@ Welche Leiterwerkstoffe verwendet man fiir
Leitungen und Kabel?

Kupfer oder Aluminium.

Kupfer hat eine hohere elektrische Leitfahigkeit. Fir
Energiekabel mit groBerem Querschnitt und Freileitun-
gen verwendet man wegen des geringeren Gewichtes
meist Aluminium.

© Welchen Vorteil besitzen a) Sektorleiter im
Vergleich zu b) Rundleitern in Bild 3?

& de

3 a) b)
Bei Sektorleitern wird der Kabelquerschnitt besser
genutzt.

Kabel mit Ac, = 35 mm? oder Ay = 50 mm? haben daher
haufig Sektorleiter.

© Wie nennt man die im Bild 4 dargestellten
Leiterarten?

4 a) b) c)

a) Eindrahtiger Leiter,
b) mehrdrahtiger Leiter,
c) feindrahtiger Leiter.

(O Bis zu welchem Querschnitt werden eindrah-
tige Leiter bei fester Verlegung bevorzugt ver-
legt?

Da eindrahtige Leiter sehr starr sind, werden sie
meist nur bis zu einem Querschnitt von 10 mm?
Kupfer bei fester Verlegung verwendet.



@ Welche Eigenschaften haben fein- und feinst-
drahtige Leiter?

Diese Leiter sind sehr gut beweglich, so dass auch
bei haufiger Bewegung kein Brechen der Adern
auftritt.

® Wofiir werden feindréhtige Leiter verwendet?

Diese Leiter werden haufig zum Verdrahten von Ver-
teilern, Schaltschranken und Geraten verwendet.

® Welcher Mindestquerschnitt ist bei Anwen-
dung von Kupferadern vorgeschrieben
a) in Licht- und Steckdosenstromkreisen,
b) bei Leitungen fiir den Schutzpotenzialaus-
gleich Uber die Haupterdungsschiene?

a) 1,5 mm?, b) 6 mm?2.

@ Nennen Sie wichtige Isolierstoffe fiir isolierte
Leitungen und Kabel sowie deren maximale
Betriebstemperatur.

» Polyvinylchlorid (PVC) 70 °C,
» Natur-Kautschuk (NR) 60 °C,
» Chloropren-Kautschuk (CR) 85 °C,
» Silikon-Kautschuk (SiR) 180 °C,
» Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR) 90 °C,
» Vernetztes Polyethylen (PE-X) 90 °C.

(@ Welche speziellen Eigenschaften haben Iso-
lierstoffe mit Kautschuk-Anteilen?

Diese Isolierstoffe sind dauerelastisch und haben
ein gutes Temperaturverhalten.

{® Was sind Halogene, und warum werden diese
Stoffe den Isolierstoffen beigemischt?

Halogene sind gasformige Stoffe, z.B. Chlor, Brom
und Fluor. Sie erhdhen die Entziindungstemperatur
von polymeren Isolierwerkstoffen, z.B. Polyethylen.

Im Brandfall konnen jedoch korrosive und z.T. toxische
Rauchgase entstehen.

@ Nennen Sie die Kennfarben und die zugehéri-
gen Buchstabencodes fiir die Aderisolation.

Buchstabencode

Kennfarbe

GNYE (green-yellow)

BU (blue)

oY (grey
BN  (brown)

Schwarz BK (black)

Isolierstoffe und Aderkennzeichnung

@Welche Aderfarbe ist zwingend vorgeschrie-
ben zum Anschluss des
a) Schutzleiters (PE),
b) Neutralleiters (N),
c) PEN-Leiters (Neutralleiter mit Schutzlei-
terfunktion)?

a) Griingelb, b) blau,
c) griingelb mit blauer Kennzeichnung der Ader-
enden.

PEN-Leiter haben eine griingelbe Aderfarbe und sind
zusatzlich an den Aderenden durch ein Markierungsband
oder einen Leitungsclip blau zu kennzeichnen (Bild 1).

(@ Darf in elektrotechnischen Schaltungen (Bild 2)
die blaue Ader aulRer fir Neutralleiterzwecke
2.B. fir
a) den Schaltdraht zwischen Q1 und X1 oder
b) den AuBenleiter L3 in der Motorzuleitung

verwendet werden?
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Ja, in beiden Fallen darf die blaue Ader benutzt
werden.

In Leitungsabschnitten ohne Neutralleiter, z.B. in Schal-
terleitungen oder Motorleitungen, darf die blaue Ader
als Schaltdraht oder zum Anschluss eines Aul3enleiters
verwendet werden. In Motorstromkreisen sollen bevor-
zugt die Aderfarben L1 - braun, L2 — schwarz und L3 -
grau verwendet werden.





